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Vorwort

Mit der Veroffentlichung der DIN 18014 im Marz 2014
wurden viele offene Punkte erganzend klargestellt.

Ein ganz besonders wichtiger Punkt ist, dass
Fundamenterderanlagen nur durch Elektro- oder
Blitzschutzfachkrafte ausgefthrt werden durfen.

e ) Alle anderen Errichter dirfen nur noch unter Aufsicht einer
2014 Elektro- oder Blitzschutzfachkraft ausfihren.

Verfasser:

Siegfried Képpl

Ripka GmbH ) ) ] .

Folie N 2 Allein dadurch ist eine deutliche Verbesserung der

Ausfuhrung von Fundamenterderanlagen festzustellen.
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Vorwort

Die DIN 18014 hat aber auch Raum fur Fragen und
Diskussionen ergeben, die viele Anwender vor
Praxisprobleme stellt, wie z.B. :

»Wie bekomme ich Informationen zur Betongute?

VDB Forum am »Ringerder au3erhalb der Fundamente in 0,8m Tiefe?
7. und 8. Novemb . . .

2010 »Wie genau ist zu dokumentieren?

Verf r: I

ot »Wie muss gemessen werden?

Ripka GmbH
Folie Nr. 3

Das gr6Bte Problem in der Branche ist bedingt durch die
g Flut der neuen Aufgaben jedoch die Frage:
@

Habe ich Ressourcen, wann flhre ich die Anlage aus?
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Planung

AuBer der Einplanung zur Verfugung stehender Manpower-
Ressourcen sind nachfolgende Fragen am besten anhand
einer kleinen Checkliste zu klaren:

»Ausfuhrungstermine?
> |st eine Blitzschutzanlage geplant?

VDB Forum am

7. und 8. November »Blitzschutzklasse (Masche)?
P »Sind EMV-MaBnahmen geplant (Serverraume)?
Rk Gt >Sind Trafostationen geplant (Kurzschlussstréme)?
role 4 »>Welche Betongiite wird verarbeitet?
° »Ausfuhrung der Fundamenterderplatte (bewehrt oder

6‘3 unbewehrt)?
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Planung

Die Ausfuhrungstermine der einzelnen Bauabschnitte der
Fundamenterderplatte sind fur die Einsatzplanung wichtig.

Ist flr das auszufihrende Objekt eine Blitzschutzanlage
geplant, muss die Blitzschutzklasse bekannt sein. Die
Blitzschutzklasse ist notwendig, um die Maschenweiten und

VDB Forum am Anschlussfahnen zu planen. Die Blitzschutzklasse kann:
7. und 8. November

2014

Verfasser. »>durch den Betreiber vorgegeben sein

Siegfried Képpl . .

Ripka GmbH »>gemanB DIN 62305-2 ermittelt werden

Folie Nr. 5

»durch das Leistungsverzeichnis bereits vorgegeben sein

6‘3 Erst danach konnen Anschlussteile und -fahnen geplant
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Planung

Weiterhin ist zu prifen, ob EMV- MaBnahmen (Schirmung)
far Technik- oder Serverraume erforderlich sind.

Das stellt insbesondere Anforderungen an die Maschen-
weiten oder erfordert zusatzliche Anschlussfahnen fur
Wandschirmung und geschossitbergreifende

VDB Forumam SchirmungsmaBnahmen.
2014
Verfasser. Werden Trafoanlagen oder Generatoren (Blockheizkraft-
B werke, Netzersatzanlagen) in dem Objekt betrieben, ist zu
Folie Nr. 6 ermitteln, welche max. Kurzschlussstrome beherrscht
) werden mussen. In Anhangigkeit davon ist die Anzahl und
63 der Querschnitt der Anschlussfahnen und des
szz Fundamenterders zu planen.
SCHUTZ
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Planung

Die groBte Herausforderung ergibt sich in der Ermittlung der
Betongute. Nicht selten ist diese bis kurz vor der
Einbringung des Betons nicht bekannt.

FUr die Ausfihrungsplanung und Materialauswabhl ist die
Betongute jedoch unbedingt notwendig.

Verantwortlich fUr die Bekanntgabe der Betongute ist das

VDB Forum am

7 G iy Architekturburo. In der Praxis hat sich bewahrt, die im VDB-
—— Portal vorhandene Checkliste zu nutzen. Diese kann an den
sEEdl bauleitenden Architekten zu versendet werden.

Folie Nr. 7 Ist weder durch den Architekten noch durch den Bauherren

) zu erfahren, welche Betongute zur Anwendung kommt,
6‘3 muss WU-Beton angenommen werden.

BLITZ
SCHUTZ




VERBAND DEUTSCHER BLITZSCHUTZFIRMEN E.V.

Praxis DIN 18014:2014-03

Fundamenterder-Planung, Ausfuhrung und Dokumentation
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7. und 8. November
2014

Verfasser:
Siegfried Képpl
Ripka GmbH

Folie Nr. 8
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Planung

Checkliste fur Erdungsanlagen geman

Checkliste fiir Erdungsanlagen gemas

DIN 18014 DIN 18014
Anlagenstandort Auftraggeber
Strasse Strasse
Pliz. Ort Plz_ Ort
Gebéude Tel. / Fax 7. Dehnungsfugen
Projekt — Nr.: Ansprechpartner
[ Sind Dehnungsfugen in den Fundamenten oder der Fundamentplatte vorgesehen?
Errichter Architekt [0 wWerden nachtraglich maschinell Dehnungsfugen hergestellt?
Strasse Strasse
Tel. / Fax Tel.iFax { E-Mail
Ansprechpartner Ansprechpartner
8. Weitere Erdungsaufgaben
1. Ist fiir das a eine Blitz: nach DIN EN 62305-3 vorgesehen? [0 Werden Er te / Anschiy nen im Aullenbereich benotigt?
[1 Werden Erdungsfestpunkte im Inneren des Gebaudes bendtigt?
0 Ja
O Mein O

[ Dieser Punkt ist nicht bekannt
2. Welche Fundamente sind fiir das Gebaude vorgesehen?
[ sStreifenfundaments

[0 Einzeffundamente
[0 nur Fundamentplatte

3. ii g der F

[0 mit Bewehrung
[0 ohne Bewehrung

4. A i g der Bod I

mit Bewehrung
ohne Bewehrung
Walzbeton
Stahlfaserbeton

5. ii g der F winde, B tte,

Werden die Fundamentwande mit Bitumen isoliert?

Werden die Fundamentwande mit Isolierstoff (Perimeterdammung) isoliert?

Wird die Unterseite der Strefenfundamente isoliert?

Steht das ganze Gebaude in einer isolierenden Wanne?

‘Werden Noppenfolien verwendet, die in jedem Fall isolierend wirken?

Werden Moppenfolien auch zur Isclierung der AulRenwande verwendet?

Werden unter der Fundamentplatte sich Oberlappende, sogar mehriagig isolierend wirkende
Polathylenfolien verwendet?

Wird unter der der Fundamentplatte nur eine dinne, ggf. perforierte PE-Folie verwendet?
Werden Schotterd@mmungen verwendet?

0od

6. Welche Betongute kommt zum Einsatz?

[] ©25/30 Beton (Hinweis: zusdtzlicher Ringerder erfordedich)
[0 ©30/37 Beton (Hinweis: zusdtzlicher Ringerder erforderlich)
[J ©56&/60 Beton (Hinweis: zusdtzlicher Ringerder erforderlich)
[] Betongite nicht bekannt

9. ii g der B

usfihrendss Un ternehmen

Freigabe zur Ausfiihrung

O Prufungen ok?

Datum: Donnerstag, 25. September 2014

Unterschrift / Stempel

Dateiname: Checkliste nach Datum: 25.09.2014
DIM 18014

Dateiname: Checkliste nach Datum: 25.09.2014
DIM 18014
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Planung

Anhand dieser Checkliste lassen sich viele wichtige
Planungsgrundlagen ermitteln wie z. B. :

» Art der Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente)
» Ausfihrung (mit oder ohne Bewehrung)
»Ausfihrung der Bodenplatte (Beton/Stahlfaserbeton)

VDB Forum am

7. und 5. November »Ausfihrung mit Perimeterdammung

Verfasser »Ausfuhrung mit anderen isolierenden Materialien
Siegfried Képpl .

Rika GmbH > Schotterdammung

Folie Nr. 9

i Die Checkliste ist ein hervorragendes Werkzeug, mit dem
63 sich die wichtigsten planerischen Grundlagen ermittelt
@ lassen.
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Dokumentation

VDB Forum am
7. und 8. November
2014

Verfasser:
Siegfried Képpl
Ripka GmbH

Folie Nr. 30
Quelle Ripka GmbH

® Gesamtubersicht Erdungsanlage
@ geanlag
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Dokumentation

Bestandteil der Ausfuhrungsplane des Fundament- oder
Ringerders sowie des Potentialausgleichsleiters missen
aus der Dokumentation ersichtlich sein. Weiterhin sind
folgende Punkte wichtig:

»Knotenpunkte Maschen

VDB Forum am

R »Anschlussfahnen Trennstellen fur Blitzschutz
Vortasser, » Anschlussfahnen far Hauptpotentialausgleichsschiene
iegfried Képp
el »Anschlussfahnen far Anschlisse an Metallkonstruktionen
Folie Nr. 31
63 Es missen nicht die Verbindungsklemmen (alle 2m) zur
‘7 Bewehrung eingezeichnet werden.
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Ausfuhrungsskizze
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Siegfried Képpl
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Folie Nr. 32 — .- —  Bandstahl verzinkt 30x3,5mm
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Fazit

Die folgenden falschen Forderungen gaben immer wieder
Anlass zu Irritationen und flhrten zu unliebsamen
Auseinandersetzungen und Diskussionen:

»Es soll zu jeder Anschlussklemme gemessen werden

»Es soll jede Klemme in die Ausfihrungszeichnung
eingetragen werden.

VDB Forum am

R Diesen Forderungen kann man durch genaues Lesen der
Verfasser. DIN 18014 entgegenwirken.

Rinka oo, Im GroBen und Ganzen haben sich aber die Wogen
Rl geglattet und es werden mittlerweile eine Menge qualitativ

hochwertige Fundamenterderanlagen errichtet.
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Diskussion

Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut
Ist, dann ist es noch nicht zu Ende.

Oskar Wild

Ich bedanke mich an dieser Stelle fur Ihre Aufmerksamkeit
und stehe nun fir eine Diskussion zur Verfligung.

VDB Forum am
7. und 8. November
2014

Siegfried Koppl

Verfasser:

Siegfried Kopp Rudolf Ripka Blitzschutzanlagen GmbH
Ripka GmbH
Folie Nr. 34 Hauptstrasse 68

24887 Silberstedt
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